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Zawiadomienie

Dotvczv: specvfikacii istotnvch warunkdw zsmdwi€nia do przetarqu nieosraniczoneso nr PN 46t/19 o wartosci
mnieiszei niZ kwotv okreslone w przepisach wvdanvch na podstrwi€ 8rt. ll ust 8 Pzp na dostswe wrsz
z montaZem i uruchomieniem urzadzef klimatvzacvinvch do pomieszczei wskazanvch w siedzibie
Zamawiaiacego. zgodnie z wvmasaniami Zamawiaiacego. okreslonvmi szczeqdlowo w Specvlikrcii Technicznei
orzedmiotu zam6wienia. zawartei w czeSci IV SIWZ (dalei -soecvlikacia techniczna").

W zwi4zku ogloszonym przetargiem dotycz4cym dostawy i montazu klimatyzator6w Wykonawca zadal pyania
o nastgpuj4cej tresci:

Pvtanie I - dotycz4ce czgSci I - Willa B-10. W zestawieniu urz4dzen znajduj4 sig klimatyzatory (poz. I. i2.) onz
agregat (poz. 3.). Czy okeslenie "klimatyzator" dotyczy w tym prz)?adku kompletnego urz4dzenia t)?u split, to jesl
jednostka wewnQtrma (parownik) ijednostka zewnQlrzlta (skaplacz/agregat) czy racznj nalezy to rozpatrywad jako
zestawienie elementdw jednego systemu: pigC jednostek wewngtrmych zasilanych zjednego agegatu.

Odoowiedi 1:
Cz. I Willa Bl0, poz. 1,2,3 odnosz4 sig do I systemu skladajEcego sig z: 5 jednostek wewnqtrmych kasetonowych
zasilanych z I agregatu zewngtrmego.
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